
 Nociones básicas1.

 Fórmula: intensidad, tensión (concepto de diferencia de potencial) y resistencia; relación

entre esas variables.

2.

 Explicación de la Ley de Ohm3.

 Comprobación con un ejemplo real de la Ley de Ohm4.

 Diferencia entre tensión monofásica y trifásica.5.

 Cálculo de potencias; concepto cosf - POTENCIAS, KW, CV, MOPTORES….6.

 Cálculo intensidades para obtener la sección final de cable y cálculo de la intensidad de los

fusibles

7.

 Importancia de sectorización la instalación eléctrica: cuadro general, subcuadros en

habitaciones, recepción, salón comedor, bar, lavandería, parking… etc.

8.

 Circuitos Interruptor, conmutado y cruzamiento.9.

 Maniobras básicas de contactor. Funcionamiento básico y problemas, comprobar tensión

bobina…

10.

 Ejemplos de cálculo de previsión de cargas en:11.

 Habitación de hotel: iluminación, tomas de corriente.12.

 Salón comedor buffet de hotel: iluminación, tomas de corriente.13.

 Lavandería: iluminación, secadoras, planchas, etc.14.

 Ejemplo:15.

 Caso de cálculo de reforma en una habitación de hotel a la que se le añadimos un minibar y

una bañera hidromasaje y una línea adicional de iluminación: cómo calcular sección de cable

y tubo según REBT a instalar en función de la potencia instalada.

16.

 Calcular cable y protecciones para una bomba de 10kw.17.

 Cuadros y subcuadros eléctricos: para qué sirven, elementos que lo componen y orden de

instalación de dichos elementos.

18.

 Comprobación de las cargas que soporta un interruptor magnetotérmico; Soluciones a

adoptar.

19.

 Cómo elegir un interruptor diferencial.20.

 Cómo comprobar el estado de un interruptor diferencial21.
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 NOCIONES BÁSICAS1.

Caudal. Presión. Pérdidas de carga. o Conceptos teóricos.

Presiones mínimas y máximas, de Agua sanitaria.

 CÁLCULOS2.

Cálculo de secciones.

 Cálculo de caudales.

       Cálculo de volumen. (ejem. Calcular los litros de agua que tiene una tubería).

   3. CÓMO REALIZAR MEDICIONES DE CAMPO

Tomar medidas de caudales, temperatura, Comprobación de la pérdida de temperatura en

una tubería.

Cómo tomar medidas de las presiones de agua sanitaria.

Pruebas de estanqueidad y de resistencia mecánica en instalaciones.

   4. GRUPOS DE PRESIÓN, REGULACIÓN DE PRESOSTATOS

Componentes de un grupo de presión.

Instalación de grupos de presión.

Regulación de presostatos (para dar las órdenes a la bomba de paro y arranque).

   5. UNIONES DE MATERIALES

Teoría y Práctica para trabajar con diferentes materiales.

      Fijaciones de PVC

      MULTICAPA

      Wirsbo

      Se realizará soldadura blanda en Cu
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INSTALACIONES GENERALES DE CLIMATIZACIÓN1.

Tipos, funcionamiento y componentes principales de los sistemas de climatización. 

Identificación y resolución de fallos comunes.

   2. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN: TÉCNICAS DE INSPECCIÓN Y

DIAGNÓSTICO

Mantenimiento preventivo y correctivo. Resolución de averías comunes.

   3. UNIONES PERMANENTES Y NO PERMANENTES

Soldadura fuerte de Cu

Abocardado

   4. MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE VENTILACIÓN

Mantenimiento preventivo y correctivo. Resolución de averías comunes.

   5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS

Funcionamiento de calderas y protocolos de seguridad.

Mantenimiento preventivo y correctivo específico para calderas. Resolución de averías comunes.

   6. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Desarrollo e implementación de un plan de mantenimiento preventivo.

Coordinación y supervisión de equipos de mantenimiento.

CLIMATIZACIÓN Y CALDERAS

Barcelona Í932 104 411 Madrid Í910 841 973 Baleares Í971 579 448

Valencia Í960 394 918 Tarragona Í977 127 146 Granada Í958 53 54 53 cteep@cteep.com

Girona Í972 202 209

TEMARIO

Barcelona Í932 104 411 Madrid Í910 841 973 Baleares Í971 579 448

Valencia Í960 394 918 Tarragona Í977 127 146 Granada Í958 53 54 53 cteep@cteep.com

Girona Í972 202 209


